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REVISJON - PRGVETAKING OG FELTARBEID

DOKUMENTASJON OG AVVIK

Anlegg: Hov RA

Revisor: Svein Emil Holm

Dato: 4/6-2015
Rapport nr.: 2015-2-P

Tilstede: Ove Skogen, Lars Sandsengen og Svein Steinsli

KONTROLLOMRADER

1. OPPFYLLING AV KRAV TIL PRGVEUTTAK

a) Oppfyller prgvetakingsplanen kravene i forurensningsforskriften

til antall praveuttak pr ar?

Ja, prgvetakingsplan oppfyller krav til antall prgveuttak pr.

ar; 12 degnblandpraver.

b) Er pravetaking utfgrt i henhold til prgvetakingsplan?
Ja, praevetaking er utfgrt i henhold til praveplan.

c) Er prgveuttaket spredt over hele aret pa ulike dager?

Ja, prgvetaking er spredt pa ulike dager

d) Er praven tatt pa fastsatt sted i renseprosessen?
Ja, prgvene er tatt pa fastsatt sted i renseprosessen.

2, DOKUMENTASJON AV PRGVETAKINGEN
Gjennomgang av prgvetakingsrapportene

Alle prgvetakingsrapporter fra januar 2015 og fram til revisjonsdato

er gjennomgatt.
a) Prgvetakingsperiode fart

Pravetakingsperiode er fort pa alle rapporter.

b) Vannmengde (m3/d¢gn) / overlgp

Vannmengde er fgrt pa alle rapporter — ogsa 0-verdier for
overlgp nar det ikke gar noe i overlgp — det er bral!

c) Riktig prgvetakingsprosedyre brukt (d@gn/ukebland)
Kun PMET 1 dggnblandprgve benyttes ved Hov RA.

d) Preveglass, sugeslange, prevedunk og prevested rengjort for

prgvetakingen starter?

Jal Sjekklister gjennomgatt og det dokumenteres at
ngdvendig vedlikehold og rengjering far pravetaking er blitt

gjort. Bral
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e) Er preavedunken omrgrt grundig far pregveuttak?
Ja, det rgres minst 15 ganger i 8-tall i dunken far
prgveuttak.

f) Korrekt parametervalg
Det er korrekt parametervalg pa alle praver da det er fast

oppsett hele tiden.

g) Prevetakingsrapport signert av godkjent prgvetaker
Ja, alle rapporter signert.

h) Avvik registrert i forholdt til uttak / bruk av prgvetakingsutstyr
Ingen avvik er registrert.

FORBEHANDLING AV PR@VE / LAGRING
a) Dersom delpraver i pr@veperioden (ukeblandprgver), er
delprgvene blandet mengdeproporsjonalt sammen?
Gjelder ikke Hov RA.

b) Dersom delprgver i perioden, dokumentasjon av lagringstemp.
Gjelder ikke Hov RA.

INTERNKONTROLL

a) Utregning / avlesning (vannmengde)
Stikkpragve pa utregning ble gjort. Utregninger er korrekt
gjort.

b) Vedlikehold / kontroll / renhold av utstyr
Sjekkliste KH-BI PMET 1.1 viser at ngdvendig vedlikehold,
kontroller og renhold er blitt utfert far hver prgvetaking.

c¢) Temperaturkontroll kjgl / frys
Temperaturer for kjgleskap inn- og utlap er fart pa alle
prevetakingsrapporter. Temperatur i fryser dokumenteres
ogsa ved mellomlagring.

d) Dokumentasjon oppleering pa evt. nye operatgrer
Ingen nye.

Transport av prover

a) Er pravene oppbevart kjglig inntil prevelevering?
Ja, prgvene er oppbevart kjglig da de er frossne ved
levering.
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b) Benyttes kjglebag med kjzleelementer?

Ja.

c) Tid fra preveuttak til prgvelevering?

Fungerer tilfredsstillende da prgver fra Hov RA fryses etter

uttak.

Leveres da MjgsLab frosne.

Kontroll mot analyserapport

a) Riktige opplysninger blitt med over i analyserapport, stikkprave.
Alle lab.nr. fra januar til juni ble kontrollert opp mot
prevetakingsrapport og falgende punkter ble sjekket:

Pravetakingspunkter inn- og utlap
Vannmengde prgvedggnet
Vannmengde overlgp

Registrert veertype
Pragvetakingstidspunkt

Godkjent prgvetaker

-Ingen avvik registrert!

Styringssystemet — er prosedyrer hensiktsmessige

a) Evaluering av prosedyrer for oppleering

Oppleeringssprosess ma i tiden framover ga pa vedlikehold
av kunnskaper og det bar gjeres ved felles samlinger med
gvrige operatgrer. Arrangeres av MjgsLab.

b) Evaluering av prosedyrer for instrument
Ingen forslag til endringer.

c) Evaluering av prosedyrer for metoder
Ingen forslag til endringer.

d) Evaluering av prgvetakingsrapport
Ingen forslag til endringer i rapport.

e) Evaluering av mgtehyppighet

Vurderes farst i pa felles mgte i akkrediteringsgruppa i lgpet

av varen 2016.

f) Evaluering av bekjentgjgring av endringer i styringssystemet
Hov RA har na fatt egen e-postkonto som alle operatgrer

kan ha tilgang til. Det er bral
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8.

Praktisk demonstrasjon
Det gjgres en praktisk demonstrasjon, fgres i KH-BI 3.12
Praktisk demonstrasjon utsettes til varen 2016.
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Revisjonen viser at skjemaer fgres og metoder fglges som beskrevet likt blant
operatgrer ved Hov RA.

Operatgrer er flinke til & falge metoder og benytte gjeldende skjemaer/rapporter for
prevetaking. Derfor blir det fa avvik.

Oppdatering av driftsprogram for anlegget venter enna pa a oppdateres,

forhapentligvis snart — hvis kommunen finner gkonomi til det. Hov RA har inntil da
ingen mulighet til & ta ut data for minste timevannfgring. Det er et klart krav at en
skal kunne dokumentere at en tilfredsstiller minimumskravet til antall delpraver
uttatt ved minste timevannfaring — sa det er et gnske om at denne oppdateringen
skjer sa snart som mulig.

Ingen avvik registrert ved revisjon.

S Eni—Holuo

Dato Sign. Revisor / Teknisk leder prgvetaking
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Sendre Land kommune
Teknisk drift - Avlep
Hovsbakken 1

2860 HOV

Gjelder: Hov RA

ANALYSERESULTATER

Provemottak: 20.01.15 Analyseperiode:

20.01.15 - 27.01.15

2015-162-1 Avlepsvann - ubehandlet - degnprove
sted: 85 Hov RA Innlep
Parameter Resultat Enhet
Totalfosfor 5.63 mg/l
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 457 mg/1
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 227 mg/l

2015-162-2 Avlgpsvann - behandlet - degnprove
sted: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet
Totalfosfor 0.107 mg/l
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 105 mg/l
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 25§ mg/l
2015-162-3 Provetaking avlepsvann
sted: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet
Provetaking avlepsvann 2 Prover
Vannmengde i preveperioden 598 m3
Vannmengde overlop 0 m3
Vertype i proveperioden 5) Nedbser

sy Ikke en akkreditert méling men en observasjon gjort av oppdragsgiver.

Med hilsen

I A{;(,“\L“\l Modshus

Siv-Jane Madshus
Ansvarlig kjemi-avdeling

FAGLIG BISTAND OG AKKREDITERTE ANALYSER

Nezeringsmiddler * Hygiene ¢« Vann ¢ Miljo * Avlepsvann

Dato: 27.01.2015
Prove ID: 2015-162
ver 1

Prosjekt:  Internkontroll - RA

Provetaker: Per Nordheim

Tatt ut: 15.01.15 -16.01.15
Metode Maleusikkerhet
NS ISO 6878 +0.56
ISO 15705 +45.7
NS 1899-1 +68.1
Tatt ut: 15.01.15 -16.01.15
Metode Miéleusikkerhet
NS ISO 6878 +0.011
1SO 15705 +10.5
NS 1899-1 +7.5
Tatt ut: 15.01.15 -16.01.15
Metode Maleusikkerhet

NS ISO 5667-10

Kopi til
Bjorn Runar Eriksen (E-post)

Side 1 av 2
Postadresse / Besgksadresse Telefon: +47 61 13 62 20 E-post: firmapost@mjoslab.no Organisasjonsnummer
Ringveien 11 Telefaks: +47 61 13 62 29 Hjemmeside: www.mjoslab.no 982 796 253 MVA

2815 GJOVIK
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/ \ MJ SI B é FAGLIG BISTAND OG AKKREDITERTE ANALYSER
. ‘ 0. Neaeringsmiddler < Hygiene * Vann * Milje * Avlepsvann

—— MILJ@ = VANN » MAT = HYGIENE ——————

NORSK
AKKREDITERING
TEST 046
Sendre Land kommune
Teknisk drift - Avlep
Hovsbakken 1
2860 HOV
Dato: 03.03.2015
Prove ID: 2015-476
ver 1
Gjelder: Hov RA
ANALYSERESULTATER Prosjekt:  Internkontroll - RA
Provemottak: 24.02.15 Analyseperiode:  24.02.15 - 03.03.15 Provetaker: Ove Skogen
2015-476-1 Avlgpsvann - ubehandlet - degnpreve Tatt ut: 20.02.15 -21.02.15
sted: 85 Hov RA Innlep
Parameter Resultat Enhet Metode Maleusikkerhet
Totalfosfor 3.16 mg/l NS ISO 6878 +0.32
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 369 mg/l IS0 15705 +36.9
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 139 mg/l NS 1899-1 +41.7
2015-476-2 Avlgpsvann - behandlet - degnpreve Tatt ut: 20.02.15 -21.02.15
sted: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet Metode Maleusikkerhet
Totalfosfor 0.173 mg/l NS ISO 6878 +0.017
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 67 mg/l ISO 15705 +10.05
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 25 mg/I NS 1899-1 +7.5
2015-476-3 Pravetaking avlepsvann Tatt ut: 20.02.15 -21.02.15
sted: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet Metode Maéleusikkerhet
Provetaking avlgpsvann 2 Prover NS ISO 5667-10
Vannmengde i preveperioden 1462 m3
Vannmengde overlap 0 m3
Vertype i preveperioden s5) Snesmelting
5) Ikke en akkreditert mling men en observasjon gjort av oppdragsgiver.
Med hilsen
i o W Modshus
Siv-Jane Madshus
Ansvarlig kjemi-avdeling
Kopi til
Bjern Runar Eriksen (E-post)
Side 1 av 2
Postadresse / Besoksadresse Telefon: 447 61 13 62 20 E-post: firmapost@mjoslab.no Organisasjonsnummer
Ringveien 11 Telefaks: +47 61 13 62 29 Hjemmeside: www.mjoslab.no 982 796 253 MVA

2815 GIOVIK
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sMOSLAB

—— MILJ@ » VANN = MAT » HYGIENE ————————

Sendre Land kommune
Teknisk drift - Avlep
Hovsbakken 1

2860 HOV

Gjelder: Hov RA

ANALYSERESULTATER

Provemottak: 10.03.15 Analyseperiode:

10.03.15 - 24.03.15

2015-633-1 Avlepsvann - ubehandlet - degnprove
sted: 85 Hov RA Innlep
Parameter Resultat Enhet
Totalfosfor 1.29 mg/l
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 130 mg/l
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 33 mg/l

2015-633-2 Avlepsvann - behandlet - degnprove
sted: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet
Totalfosfor 0.419 mg/l
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 61 mg/l
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 11 mg/l
2015-633-3 Provetaking avlepsvann
sted: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet
Provetaking avlepsvann 2 Prover
Vannmengde i preveperioden 2064 m3
Vannmengde overlep 246 m3
Vertype i proveperioden s5) Sngsmelting

sy Ikke en akkreditert méling men en observasjon gjort av oppdragsgiver.

Med hilsen

S 'tM\L W Mods s

Siv-Jane Madshus
Ansvarlig kjemi-avdeling

FAGLIG BISTAND OG AKKREDITERTE ANALYSER

Neringsmiddler « Hygiene ¢ Vann ¢ Milje * Avlepsvann

Dato: 24.03.2015
Prove ID: 2015-633
ver 1

Prosjekt:  Internkontroll - RA

Provetaker: Svein Steinsli

Tatt ut: 07.03.15 -08.03.15

Metode Mileusikkerhet
NS ISO 6878 +0.13

ISO 15705 +13.0

NS 1899-1 +99

Tatt ut: 07.03.15 -08.03.15

Metode Maleusikkerhet
NS ISO 6878 +0.042

ISO 15705 +9.15

NS 1899-1 +33

Tatt ut: 07.03.15 -08.03.15

Metode Maleusikkerhet
NS ISO 5667-10

Kopi til
Bjorn Runar Eriksen (E-post)

Side 1 av 2
Postadresse / Besoksadresse Telefon: +47 61 13 62 20 E-post: firmapost@myjoslab.no Organisasjonsnummer
Ringveien 11 Telefaks: +47 61 13 62 29 Hjemmeside: www.mjoslab.no 982 796 253 MVA

2815 GIOVIK
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AMESLAB

——— MIL)@ » VANN » MAT » HYGIENE —————

Sendre Land kommune
Teknisk drift - Avlep
Hovsbakken 1

2860 HOV

Gjelder: Hov RA

ANALYSERESULTATER

Provemottak: 14.04.15 Analyseperiode:

oo
Q

NORSK
AKKRED|TERING
TEST 046

14.04.15 - 20.04.15

2015-895-1 Avlgpsvann - ubehandlet - degnprove
sted: 85 Hov RA Innlep
Parameter Resultat Enhet
Totalfosfor 2.09 mg/l
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 181 mg/l
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 93 mg/l

2015-895-2 Avlgpsvann - behandlet - degnprove
sted: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet
Totalfosfor 0.085 mg/l
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 43 mg/l
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 8 mg/l
2015-895-3 Provetaking avlgpsvann
stea: 86 Hov RA Utlep
Parameter Resultat Enhet
Provetaking avlepsvann 2 Prover
Vannmengde i preveperioden 1074 m3
Vannmengde overlep 0 m3

Vertype i proveperioden sy Terrveer

sy Ikke en akkreditert maling men en observasjon gjort av oppdragsgiver.

Med hilsen

C. P .

ON -ﬁm\u W Moadshus
Siv-Jane Madshus

Ansvarlig kjemi-avdeling

Kopi til
Bjorn Runar Eriksen (E-post)

FAGLIG BISTAND OG AKKREDITERTE ANALYSER

Neringsmiddler « Hygiene * Vann ¢ Milje * Avlopsvann

Dato: 20.04.2015
Prove ID: 2015-895
ver 1

Prosjekt:  Internkontroll - RA

Provetaker: Lars Sandsengen

Tatt ut: 12.04.15 -13.04.15
Metode Maleusikkerhet
NS ISO 6878 +0.21
1SO 15705 +18.1
NS 1899-1 +27.9
Tatt ut: 12.04.15 -13.04.15
Metode Maleusikkerhet
NS ISO 6878 +0.009
1SO 15705 +6.45
NS 1899-1 +2.40
Tatt ut: 12.04.15 -13.04.15
Metode Maleusikkerhet

NS ISO 5667-10

Side 1 av 2

Postadresse / Besgksadresse Telefon: +47 61 13 62 20
Ringveien 11 Telefaks: +47 61 13 62 29

2815 GJOVIK

E-post:
Hjemmeside:

Organisasjonsnummer
982 796 253 MVA

firmapost@myjoslab.no
www.mjoslab.no
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sMJOSLAB

——— MILJ@ = VANN = MAT » HYGIENE ———— P LT,

TEST 046

Sendre Land kommune
Teknisk drift - Avlep
Hovsbakken 1

2860 HOV

Gjelder: Hov RA

ANALYSERESULTATER
Provemottak: 19.05.15 Analyseperiode:  19.05.15 - 03.06.15
2015-1246-1 Avlgpsvann - ubehandlet - degnprove

stea: 85 Hov RA Innlep

Parameter Resultat Enhet
Totalfosfor 1.61 mg/l
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 234 mg/l
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 47 mg/l
2015-1246-2 Avlepsvann - behandlet - degnprove

sted: 86 Hov RA Utlep

Parameter Resultat Enhet

Totalfosfor 0.199 mg/l

Kjemisk oksygenforbruk, KOF Cr 47 mg/l

Biokjemisk oksygenforbruk, BOF-5 § mg/l
2015-1246-3 Provetaking avlepsvann

sted: 86 Hov RA Utlep

Parameter Resultat Enhet
Provetaking avlgpsvann 2 Prover
Vannmengde i preveperioden 1325 m3
Vannmengde overlep 0 m3
Vertype i proveperioden s) Nedbsor

sy Ikke en akkreditert maling men en observasjon gjort av oppdragsgiver.

Med hilsen

G fore W, Madshus

Siv-Jane Madshus
Ansvarlig kjemi-avdeling

Ok

FAGLIG BISTAND OG AKKREDITERTE ANALYSER

Neeringsmiddler ¢ Hygiene * Vann * Miljo * Avlepsvann

Dato: 03.06.2015
Prove ID: 2015-1246
ver 1

Prosjekt:  Internkontroll - RA

Provetaker: Per Nordheim

Tatt ut: 18.05.15 -19.05.15
Metode Maleusikkerhet
NS ISO 6878 +0.16
1SO 15705 +23.4
NS 1899-1 +14.1
Tatt ut: 18.05.15 -19.05.15
Metode Mileusikkerhet
NS ISO 6878 +0.020
ISO 15705 +7.05
NS 1899-1 +1.50
Tatt ut: 18.05.15 -19.05.15
Metode Maleusikkerhet

NS ISO 5667-10

Kopi til
Bjorn Runar Eriksen (E-post)

Side 1 av 2
Postadresse / Besoksadresse Telefon: +47 61 13 62 20 E-post: firmapost@mjoslab.no Organisasjonsnummer
Ringveien 11 Telefaks: +47 61 13 62 29 Hjemmeside: www.mjoslab.no 982 796 253 MVA

2815 GJOVIK
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